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Datum Utgåva Beteckning

Orientering Denna standard behandlar flera typer av värmeväxlare för kylning, 
värmeåtervinning och uppvärmning av processmedia. 

Standarden används inom industrin som underlag vid upphandling och 
stöd vid projektering. Syftet är att berörda parter i ett tidigt skede ska få 
information om vilka förutsättningar som finns så att konstruktionen 
blir rätt utförd.

Ändringar sedan 
föregående utgåva 

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

— Avsnitten 3.3 – ”Leverans” och 4.3 – ”Buller” har uppdaterats.

— Referenser har uppdaterats.

— Standarden har språkgranskats och justeringar har gjorts för 
bättre läsbarhet.
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AFS 2016:1 – Tryckbärande anordningar.

AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar.
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