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Datum Utgåva Beteckning

Orientering Dessa anvisningar avser transformatorer för strömmätning.

Denna utgåva skiljer sig från den föregående i huvudsak genom att en allmän 
genomgång av dokumentet genomförts.
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Bilaga 1, Dataspecifikation för strömtransformatorer

SSG 4414

Strömtransformator, 3 - 145 kV, 50 Hz
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