
Sida
1 (66)

SSG Standarder omfattas av upphovsrätt och får inte spridas utan särskilt tillstånd.
ssgsolutions.com

Datum Utgåva Beteckning

Orientering SSG 4500 är en anvisning för hur elyrkespersoner ska utföra arbeten 

på ett säkert sätt. Anvisningen hänvisar också till gällande föreskrifter 

och beskriver när riskhantering, kontroll och säkerhetsbeteende bör 

förstärkas.

Elyrkespersoner måste alltid ta reda på om det finns lokala regler.

Fig. 1   Uppbyggnad av SSG 4500.

I anvisningen beskrivs den miniminivå som krävs för att uppfylla 

gällande lagkrav, så kallad ”compliance” (efterlevnad).
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Ändringar sedan 
föregående utgåva 

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

— Titeln har justerats.

— Avsnitt 3 – ”Elsäkerhetsplanering” ersätter det tidigare avsnittet 

”Elsäkerhetsledare”.

— Begreppet ”Riskbedömning” har ersatts med ”Riskhantering”.

— ”Utförande av elarbete” har ersatt före-under-efter.

— I avsnitt 3.1 – ”Roller” har det lagts till en bild som visar ansvar vid 

elarbete.

— Beskrivningen av rollen ”eldriftledare” har förstärkts.

— Kategorisering av anläggning följer nu SSG 4502 – ”Handbok för 

elanläggningsansvariga”.

— Beskrivningen av riskhantering har förstärkts.

— Beskrivningen av skötselåtgärder har förstärkts.
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